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1. Заключение по результатам обследования. 
 

по результатам визуального обследования технического состояния здания 

МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 69 

1 Адрес объекта г. Пермь, ул. Репина, 69 

2 Время проведения обследования Сентябрь 2019 

3 Организация, проводившая 

обследование 
ООО «ПСК-Групп» 

4 Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник 
и т.д.) 

Общественное здание  

5 Тип проекта объекта Нет данных 

6 Проектная организация, 

проектировавшая объект 
Нет данных 

7 Строительная организация, 

возводившая объект 
Нет данных 

8 Год возведения объекта 1984 

9 Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта 

или реконструкции 

Нет данных 

10 Собственник объекта Департамент имущественных отношений 
администрации г. Перми. Право 
оперативного управления МАУ ДО ДЮЦ 
«Фаворит» г. Перми 

11 Форма собственности объекта Муниципальная  
12 Конструктивный тип объекта С неполным внутренним каркасом 

13 Число этажей 2 

14 Период основного тона собственных 
колебаний (вдоль продольной и 
поперечной осей) 

- 

15 Крен объекта - 

16 Установленная категория 

технического состояния объекта 
Ограниченно-работоспособное 
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2. Паспорт здания (сооружения) 
 

1 Адрес объекта г. Пермь, ул. Репина, 69 

2 Время составления паспорта Сентябрь 2019 

3 Организация, составившая паспорт ООО «ПСК-Групп» 

4 Назначение объекта Физкультурно-спортивный центр 

5 Тип проекта объекта Нет данных 

6 Число этажей объекта 2 

7 Наименование собственника объекта 

Департамент имущественных отношений 
администрации г. Перми. Право 
оперативного управления МАУ ДО ДЮЦ 
«Фаворит» г. Перми 

8 Адрес собственника объекта 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 23 

9 Степень ответственности объекта Нормальная 

10 Год ввода объекта в эксплуатацию 1984 

11 Конструктивный тип объекта С неполным внутренним каркасом 

12 Форма объекта в плане Несколько прямоугольников 

13 Схема объекта 

 
14 Год разработки проекта объекта Нет данных 

15 Наличие подвала, подземных этажей - 

16 Конфигурация объекта по высоте Прямоугольная  

17 
Ранее осуществлявшиеся реконструкции и 

усиления 
Нет данных 

18 Высота объекта 6.97 м 

19 Длина объекта - 

20 Ширина объекта - 

21 Строительный объем объекта 5984 м3 

22 Несущие конструкции Фундамент, стены, балки, перекрытия, 
покрытия 

 



74-2019-ТО                                                                                                                                                                               6 

 

  ООО «ПСК-Групп» 

визуальное обследование технического состояния здания МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми 

по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 69 

 

23 Стены Кирпичные 

24 Каркас Металлические сварные балки, 
железобетонные балки 

25 Конструкции перекрытий Сборные железобетонные многопустотные 
плиты 

26 Конструкция кровли Мягкая рулонная 
 

27 Конструкция крыши Плоская совмещенная с покрытием 
 

28 Стеновые ограждения Кирпичные 

29 Перегородки Кирпичные, гипсолитовые 

30 Фундаменты Свайный и ленточный железобетонный 

31 
Категория технического состояния 

обследуемых конструкций 

- фундаментов работоспособное; 
- отмостки неудовлетворительное; 
- наружных и внутренних стен ограниченно-
работоспособное; 
- перегородок работоспособное; 
- плит междуэтажного перекрытия и 
покрытия работоспособное; 
- плит и металлических балок подвального 
перекрытия ограниченно-работоспособное; 
- кровли удовлетворительное; 
- лестничных маршей работоспособное; 
- полов удовлетворительное; 
- оконных, дверных блоков и полотен 
удовлетворительное; 
- тамбуров работоспособное; 
- эвакуационных выходов работоспособное; 
- спуска в тех. подполье ограниченно-
работоспособное; 
- крылец по лит.а1, а2, а3, а5, а6, а7, а10 
удовлетворительное; 
- крылец по лит.а4, а9 
неудовлетворительное; 
- инженерных коммуникаций 
удовлетворительное. 

32 
Тип воздействия, наиболее опасного для 

объекта 

Воздействие циклического температурно-
влажностного фактора (размораживание и 
оттаивания) 

33 
Период основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси 
- 

34 
Период основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси 
- 

35 Период основного тона собственных 
колебаний вдоль вертикальной оси 

- 

36 
Логарифмический декремент основного 
тона собственных колебаний вдоль 
большой оси 

- 

37 
Логарифмический декремент основного 
тона собственных колебаний вдоль малой 
оси 

- 



74-2019-ТО                                                                                                                                                                               7 

 

  ООО «ПСК-Групп» 

визуальное обследование технического состояния здания МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми 

по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 69 

 

38 
Логарифмический декремент основного 
тона собственных колебаний вдоль 
вертикальной оси 

- 

39 Крен здания вдоль большой оси - 

40 Крен здания вдоль малой оси - 

41 Фотографии объекта См. главу В.7, стр. 37 – 50 
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3. Общие данные 

 

3.1 Основания для проведения работ.  
Основаниями для проведения визуального обследования МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. 

Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 69 является договор 41-2019 от 

01.10.2019 г. между ООО «ПСК-Групп» и МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми, 

 

3.2 Цели проведения работ. 
Цель обследования – предварительная оценка технического состояния строительных 

конструкций по внешним признакам, определение необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования. 

 

3.3 Документация в соответствии, с которой проводились работы. 
Работы по оценке технического состояния строительных конструкций выполнены в 

соответствии со следующими документами: 

- федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». Принят Государственной думой 23.12.2009 г; 

- ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния". Введен в действие с 1 января 2014 г. для добровольного применения в 

Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации приказом 

Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст; 

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений. Принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. № 153. 

- действующими строительными нормами и правилами. 

 

3.4 Методика проведения работ. Состав работ. 
Оценка технического состояния строительных конструкций здания определена на 

основании анализа результатов обследования. 

При обследовании были выполнены следующие работы:  

1) сбор и изучение технической документации. 

2) визуальное обследование с проведением следующих работ: 

- осмотр конструкций с фиксацией дефектов и повреждений на картах и в ведомости дефектов и 

повреждений; 

- описание и фотографирование дефектных участков; 

- установление аварийных участков (при наличии); 

- уточнение конструктивной схемы здания; 
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- составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам 

обследования и предварительной оценкой технического состояния строительных конструкций. 

В случае если результатов визуального обследования для оценки технического состояния 

конструкций недостаточно, либо будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 

прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания будет рекомендоваться 

провести детальное (инструментальное) обследование. 

 

3.5 Данные о заказчике. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Фаворит» г. Перми. 

Юридический адрес: 614112, г. Пермь, ул. Репина, д. 67а 

Почтовый адрес: 614112, г. Пермь, ул. Репина, д. 67а 

ОГРН 1025901509677 

ОКПО 44824067 

реквизиты: 

МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» 

ИНН 5907013219 

КПП 590701001 

Департамент финансов администрации города Перми (МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми, л/с 

08930002187) 

р/с 40701810157733000003 

БИК: 045773001 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г Пермь 

Азманов Роман Тахирович – директор, действующий на основании Устава 

 

3.6 Исходные данные 

В качестве исходных данных для проведения технического обследования были 

предоставлены: 

- техническое задание на разработку проектной документации, утвержденное Заказчиком 

(см. приложение Б); 

- технический паспорт нежилого здания (строения), составленный государственным 

унитарным предприятием «Центр технической инвентаризации Пермского края», по состоянию на 

11.07.2012 г. Инв. номер 4978. 
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4. Список литературы. 

При выполнении обследования использовалась следующая нормативно-техническая 

литература: 

1. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». Принят Государственной Думой 23.12.2009 г. 

2. ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния". Введен в действие с 1 января 2014 г. для добровольного применения в 

Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации приказом 

Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст. 

3. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. № 153). 

4. ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации 

(утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

11 июня 2013 г. № 156-СТ). 

5. СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (утв. Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 784). 

6. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. № 787). 

7. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции (утв. Постановлением Госстроя  

СССР от 22.12.1987 г. № 280). 

8. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. 

Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) от 28 декабря 2010 г. N 826 и введен в действие с 20 мая 2011 г. 

9. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/10 и введен в действие с 01 января 

2013 г. 

10. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения». Утвержден приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 

1986 г. N 312. 

         11. Мальганов А.И., Плевков В.С. Восстановление и усиление ограждающих строительных  

конструкций зданий и сооружений: Учебное пособие – Томск. 2002 г. 
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Приложение №1 

                                                                                                                                            к договору № 41-2019 

  от «01» октября 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО:                   УТВЕРЖДАЮ: 

__________И.М. Корпачев                                    _________ Р.Т. Азманов 

«____»___________2019 г.                                                         «____»___________2019 г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  

на визуальное обследование технического состояния двух зданий МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми, 
расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Репина, 67а, 69 

1. Заказчик: МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми 

2. Исполнитель ООО «ПСК-Групп» 

3. Объект: Два здания по адресам: г. Пермь, ул. Репина, 67а, 69 

4. Цель работ: Предварительная оценка технического состояния строительных 
конструкций зданий, определение необходимости в проведении 
детального (инструментального) обследования 

5. Элементы объекта, 
подлежащие визуальному 
обследованию 

Фундаменты, стены, перегородки, полы, лестницы, перекрытия, 
крыши, крыльца, окна, двери, инженерные сети.  

6. Источник финансирования Бюджетные средства. 
7.  Характеристика объекта 1. Адрес: ул. Репина, 67а 

Назначение объекта – бассейн 

Этажность – 1 этаж. 
Строительный объем – 4497 м3

 

Конструктивная схема здания – бескаркасная. 
Уровень ответственности здания – нормальный.  
2. Адрес: ул. Репина, 69 

Назначение объекта – детский сад. 
Этажность – 2 этажа. 
Строительный объем – 5984 м3 

Конструктивная схема здания –с неполным внутренним каркасом. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 
8. Содержание работ: 1) сбор и изучение технической документации. 

2) визуальный осмотр строительных конструкций. 
3) оформление отчета с составлением: 
- схем и ведомостей дефектов и повреждений, с фиксацией их 

мест и характера; 
- описанием и фотографиями дефектных участков; 
- результатами проверки наличия характерных деформаций 

зданий и отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, 
выгибы, перекосы, разломы и т.п.); 

- установлением аварийных участков (при наличии); 
- предварительной оценкой технического состояния строительных 

конструкций и инженерных сетей здания. 
9. Сроки выполнения работ: Согласно договора. 

10. Перечень отчетных 
материалов, передаваемые 
Заказчику: 

Отчет по визуальному обследованию технического состояния двух 
зданий выдать в 3-х экземплярах на каждое здание на бумажном 
носителе (по 1 экземпляру остается в МКУ «АХССО»).  

11. Дополнительные условия:  1. Заказчик должен 
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1.1 обеспечить доступ исполнителя к обследуемым 
конструкциям; 

1.2 предоставить всю имеющуюся техническую документацию 
на объект обследования.  

2. Исполнитель должен  
2.1 выполнить все работы в соответствии с ГОСТ 31937-2011 и с 

действующими Российскими нормами и правилами (ГОСТов, 
СНиПов и СП); 

2.2 согласовать заключение в МКУ «АХССО». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ВЫБОР КАТЕГОРИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
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В.1 Описание окружающей местности. 
Обследуемое здание расположено между улицами Репина, Кабельщиков и Карбышева, на 

селитебной территории, в Орджоникидзевском районе г. Перми, внутри жилой застройки, 

состоящей из разнотипных домов. Территория вокруг обследуемого здания огорожена 

металлическим забором, на самой территории расположены зеленые насаждения, спортивная 

площадка заасфальтированные тротуары. 

 

В.2 Описание обследуемого объекта. 
Характеристика здания: 

 год постройки — 1984 

 назначение – спортивно-оздоровительный центр; 

 серия, тип проекта — нет данных; 

 число этажей — 2; 

 уровень ответственности — нормальный; 

 площадь здания — 1314,0 м2 (согласно тех. паспорта). 

На момент обследования здание использовалось по назначению. Обследуемый объект – 

здание, состоящее из нескольких прямоугольников в плане. Конструктивный тип здания с 

неполным внутренним каркасом. Пространственная жесткость здания обеспечивается, 

железобетонными и металлическими сварными балками перекрытия, наружными и 

внутренними стенами, фундаментами и перекрытиями. Стены выполнены из силикатного 

кирпича на цементно-песчаном растворе. Перегородки внутри здания кирпичные и 

гипсолитовые. Фасад здания окрашен. 

Фундамент здания свайный и ленточный железобетонный. Цокольная часть здания 

оштукатурена и облицована керамической плиткой, внутренние стены оштукатурены, 

окрашены, в некоторых помещениях облицованы керамической плиткой, пластиковыми 

панелями и деревом. Междуэтажное подвальное перекрытие и покрытие здания выполнено из 

сборных многопустотных железобетонных плит. Крыша здания плоская, малоуклонная, 

совмещенная с покрытием, кровля мягкая рулонная, водоотвод с кровли внутренний 

организованный. Полы в здании бетонные, линолеумные, плиточные и с резиновым покрытием. 

Спуск в техническое подполье выполнен из железобетонного марша. В оконных проемах 

установлены деревянные блоки и металлопластиковые профили со стеклопакетами. Дверные 

блоки и полотна деревянные, металлические и металлопластиковые. 

Здание оборудовано центральным холодным, горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением. Отопление централизованное. Приточно-вытяжная вентиляция 

естественная и принудительная с механическим побуждением. 
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В.3 Техническое состояние строительных конструкций здания. 

В.3.1 Категории технического состояния строительных конструкций 

При определении категории технического состояния конструкций здания использовались 

определения в соответствии с ГОСТ 31937-2011: 

Техническое состояние строительных конструкций классифицируется как: 

а) нормативное - категория технического состояния, при котором количественные и 

качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, 

соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их 

изменения. 

б) работоспособное - категория технического состояния, при которой некоторые из числа 

оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но 

имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к 

нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов 

основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

в) ограниченно-работоспособное - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при  

которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, 

но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания и 

функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при 

контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых 

мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и 

последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

г) аварийное – категория технического состояния строительной конструкции здания и 

сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующая повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 

обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 

объекта. 

Определение категорий технического состояния не несущих конструкций, по требованию 

МКУ «АХССО» следующие: 

Удовлетворительное – конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но 

требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной 

стадии. 

Неудовлетворительное – эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при  

условии значительного капитального ремонта. 
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В.3.2 Результаты визуального обследования строительных конструкций здания 

Визуальное обследование здания проведено в сентябре 2019 г. На основании 

проведенного обследования составлена сводная ведомость дефектов и повреждений с 

описанием возможных причин появления и способов их устранения (приложение В, глава В.5). 

По результатам обследования установлено: 

В.3.2.1 Фундаменты и отмостка 

Предварительная оценка технического состояния фундамента, в ходе данного визуального 

обследования здания, дана по косвенным признакам при освидетельствовании наземных 

конструкций фундамента со стороны технического подполья. При осмотре как наземных 

конструкций здания так и фундаментов, каких либо дефектов и повреждений (крена, 

искривления линии цоколя, смещения плит покрытия, осадок и деформаций) 

свидетельствующих о неравномерных осадках грунтов основания не обнаружено. 

Отмостка по периметру здания бетонная. При осмотре отмостки зафиксированы трещины на 

поверхности отмостки, зазор между стеной и отмосткой по периметру здания, наличие культурного 

слоя и деформация (просадка) отмостки на отдельных локальных участках. 

Техническое состояние фундаментов согласно результатам проведенного визуального 

обследования оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние отмостки оценивается как неудовлетворительное. 

 

В.3.2.2 Стены и перегородки 

Стены выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Перегородки 

внутри здания кирпичные и гипсолитовые. Фасад здания окрашен. 

Фундамент здания ленточный сборный из ж/б блоков. Цокольная часть здания 

оштукатурена и окрашена, внутренние стены оштукатурены, окрашены, в некоторых 

помещениях облицованы керамической плиткой, пластиковыми панелями и деревом. 

При обследовании стен были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- отслоение штукатурного слоя и облицовочной керамической плитки цоколя на отдельных 

локальных участках по периметру здания; 

- поверхностное разрушение кирпичной кладки цоколя здания в осях 9-10, Г; Е-Ж, 10; 4,Е; 1-

2, В; 1, В; 

- поверхностное разрушение кирпичной кладки стен здания в осях 4-5, Е; 6-7, Е в уровне 

первого-второго этажей в районе выходов системы наружного водоотвода; в уровне второго 

этажа в осях 4-7, Д; 

- разрушение кирпичной кладки наружной стены здания на глубину одного кирпича в осях 9-

10, Г; 
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- вертикальные трещины на перегородках шириной раскрытия до 0,5 мм в помещениях 14* 

,27 первого этажа; 

- отслоение окрасочного покрытия стен в помещениях 13, 30 второго этажа; 

- отсутствие отделки стен в помещении 28 первого этажа; 

- отсутствие участка плиточного покрытия на стене в помещении 9 первого этажа. 

Техническое состояние наружных и внутренних стен оценивается как ограниченно-

работоспособное. 

Техническое состояние перегородок оценивается как работоспособное. 

 

В.3.2.3 Покрытия и перекрытия 

Междуэтажное подвальное перекрытие и покрытие здания выполнено из сборных 

многопустотных ж/б плит. Неполный внутренний каркас здания выполнен из металлических 

сварных и железобетонных балок (ригелей) перекрытия. Потолки оштукатурены, окрашены 

водоэмульсионным составом, в некоторых помещениях навесные из пластиковых панелей. В ходе 

обследования, каких-либо дефектов и повреждений плит перекрытия и покрытия, снижающих 

несущую способность конструкций (трещин, прогибов), не обнаружено. 

При обследовании плит перекрытия балок и потолков были выявлены следующие дефекты 

и повреждения: 

- сколы защитного слоя бетона, оголение и коррозия арматурных стержней на отдельных 

плитах перекрытия в тех. подполье; 

- коррозия (ржавление) металлических балок (ригелей) перекрытия в тех. подполье; 

- трещины по шву плит перекрытия в некоторых помещениях. 

Техническое состояние плит междуэтажного перекрытия и покрытия оценивается как 

работоспособное. 

Техническое состояние плит и металлических балок подвального перекрытия оценивается 

как ограниченно-работоспособное. 

 

В.3.2.4 Крыша и кровля 

Крыша здания плоская, малоуклонная, совмещенная с покрытием, кровля мягкая рулонная, 

водоотвод с кровли внутренний организованный. При осмотре конструкций крыши и кровли 

зафиксированы следующие дефекты и повреждения: 

- наличие культурного слоя у отдельных водоприемных воронок; у парапета в осях 1-2, И на 

кровле здания и на балконе в осях Д-Е/6-7; 

- вздутие наплавляемого слоя кровельного покрытия в осях 8-9/Б-В; 

- застой атмосферных осадков на кровле здания в осях 1-3/Е-Ж. 

Техническое состояние кровли оценивается как удовлетворительное. 

                                                 
*
 Номера помещений согласно тех. паспорта (см. приложение Г). 
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В.3.2.5 Лестничные марши и полы 

Полы в здании бетонные, линолеумные, плиточные и из резинового покрытия. Лестничные 

клетки - сборные железобетонные площадки и марши. При обследовании внутренних 

лестничных маршей каких-либо дефектов и повреждений не зафиксировано, при осмотре полов 

были зафиксированы следующие дефекты и повреждения: 

- деформация (вздутие, разрывы) линолеумного покрытия в отдельных помещениях; 

- отслоение плитки на полу в помещении 5 второго этажа. 

Техническое состояние лестничных маршей оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние полов оценивается как удовлетворительное. 

 

В.3.2.6 Окна и двери 

Оконные проемы в здании заполнены деревянными оконными блоками, 

металлопластиковыми профилями со стеклопакетами. Дверные блоки и полотна деревянные 

металлопластиковые и металлические. 

При обследовании оконных блоков, дверных проемов и полотен каких-либо дефектов и 

повреждений не зафиксировано. 

Техническое состояние оконных, дверных блоков и полотен оценивается как 

удовлетворительное. 

 

В.3.2.7 Крыльца, тамбуры, эвакуационные выходы и пандусы 

У входов в здание, вдоль наружных стен, установлено несколько крылец, эвакуационных 

выходов со второго этажа, два тамбура и спуск в тех. подполье: 

Крыльцо у главного входа по лит. а, а6 бетонные площадки с бетонными ступенями. Над 

крыльцом по лит. а установлен металлический навес с покрытием из профилированного листа 

на металлических стойках. Крыльцо по лит. а6 имеет кирпичное ограждение с покрытием из ж/б 

плит. 

По бокам крыльца по лит. а6 для входа в здание выполнено два кирпичных тамбура по лит. 

а11, а12 с покрытием из ж/б плит. 

Крыльца по лит. а2, а3, а5, а7, а9, а10– бетонная площадка с бетонными ступенями с 

кирпичными подпорными стенками. 

С торцов здания со стороны в осях А-В, Е-Ж, 1/10 вдоль наружных стен по лит. а13, а14, 

а15, а16 установлены лестницы 3-го типа, выполненные из профилированных 

металлоконструкций, металлических ограждений с металлическими площадками перед 

эвакуационными выходами со 2 этажа здания. 

Спуски в тех. подполье по лит. а1 выполнен из железобетонного лестничного марша с 

кирпичной подпорной стенкой. 
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При осмотре конструкций крылец, тамбуров, эвакуационных выходов, спуска в тех. 

подполье были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- отслоение окрасочного покрытия на стене тамбура по лит. а12; 

- поверхностное разрушение кирпичной кладки крыльца по лит. а4; 

- разрушение штукатурного слоя крылец по лит. а3, а10; 

- сколы на бетонных ступенях и площадке крыльца по лит. а9; 

- поверхностное разрушение кирпичной кладки ограждения спуска в техническое подполье 

по лит. а1. 

Техническое состояние тамбуров оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние эвакуационных выходов оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние спуска в тех. подполье оценивается как ограниченно-

работоспособное. 

Техническое состояние крылец по лит.а1, а2, а3, а5, а6, а7, а10 оценивается как 

удовлетворительное. 

Техническое состояние крылец по лит.а4, а9 оценивается как неудовлетворительное. 

 

В.3.2.8 Инженерные коммуникации 

Здание оборудовано центральным холодным, горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением. Отопление централизованное. Приточно-вытяжная вентиляция 

естественная и принудительная с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется 

по полипропиленовым трубам, подводки к раковинам холодной и горячей воды выполнены из 

полипропиленовых и металлопластиковых труб. Канализационные стояки выполнены из 

полипропиленовых и чугунных труб. В качестве отопительных приборов используются чугунные 

радиаторы. 

При осмотре инженерных коммуникаций каких либо дефектов и повреждений не 

обнаружено. 

Техническое состояние инженерных коммуникаций оценивается как удовлетворительное. 

 

В.4 Выводы и рекомендации по результатам визуального обследования. 

В.4.1 Выводы: 

По результатам визуального обследования установлено, что наиболее опасными 

дефектами и повреждениями, без устранения которых техническое состояние строительных 

конструкций, со временем, может перейти в негодное и аварийное являются: 

- воздействие циклического температурно-влажностного фактора (размораживание и 

оттаивания); 

- длительная эксплуатация без проведения ремонтно-строительных работ.  
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Фактический срок службы здания составляет 35 лет. На момент обследования, 

установленный срок до капитального ремонта, согласно ВСН 58-88(р), превышен следующими 

конструкциями, в которых обнаружены повреждения (в скобках указана нормативная 

продолжительность эксплуатации до капитального ремонта или замены): 

- отмостка бетонная (7); 

- покрытия полов линолеумные (10); 

- полы из керамической плитки (30); 

- крыльца бетонные (30); 

- покрытия кровельные из рулонных материалов (10); 

- наружная отделка - штукатурка по кирпичу известковыми растворами (30); 

- внутренняя отделка – окраска водоэмульсионными составами (3); 

- внутренняя отделка – штукатурка по кирпичу известковыми растворами (30); 

 

Техническое состояние обследуемых строительных конструкций оценивается как: 

- фундаментов работоспособное; 

- отмостки оценивается неудовлетворительное; 

- наружных и внутренних стен ограниченно-работоспособное; 

- перегородок работоспособное; 

- плит междуэтажного перекрытия и покрытия работоспособное; 

- плит и металлических балок подвального перекрытия ограниченно-работоспособное; 

- кровли удовлетворительное; 

- лестничных маршей работоспособное; 

- полов удовлетворительное; 

- оконных, дверных блоков и полотен удовлетворительное; 

- тамбуров работоспособное; 

- эвакуационных выходов работоспособное; 

- спуска в тех. подполье ограниченно-работоспособное; 

- крылец по лит.а1, а2, а3, а5, а6, а7, а10 удовлетворительное; 

- крылец по лит.а4, а9 неудовлетворительное; 

- инженерных коммуникаций удовлетворительное. 

 

Общее техническое состояние здания МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми, 

расположенного по адресу: г. Пермь, улица Репина, 69 в целом, можно охарактеризовать 
как ограниченно-работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания на срок до двух лет 
допускается. 
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В.4.2 Рекомендации: 

В.4.2.1 Для предотвращения промерзания и дальнейшего разрушения стены здания в осях 9-

10, Г в уровне первого этажа необходимо произвести удаление поврежденного участока кирпичной 

кладки с последующим восстановлением с перевязкой новой кладки с существующей. 

В.4.2.2 В целях непопадания атмосферных осадков в техническое подполье, для 

предотвращения коррозии арматурных стержней плит перекрытия и металлических сварных балок 

перекрытия тех. подполья необходимо выполнить замену отмостки по периметру здания. В данный 

комплекс работ необходимо включить выведение выпусков наружного и внутреннего водоотвода 

через лотки в уровне отмостки. 

В.4.2.3 Для предотвращения дальнейшего разрушения кирпичной кладки цоколя необходимо 

выполнить ремонт штукатурного покрытия цоколя с удалением поврежденной штукатурки и 

остатков плиточного покрытия. 

В.4.2.4 Для продления срока службы строительных конструкций и поддержания их в 

работоспособном состоянии рекомендуется: 

- выполнить восстановление целостности кирпичной кладки стен здания в осях 4-5, Е; 6-7, Е 

в уровне первого-второго этажей в районе выходов системы наружного водоотвода; в уровне 

второго этажа в осях 4-7, Д; ограждения спуска в техническое подполье по лит. а1; 

- произвести ремонт перегородок с расшивкой и шпатлеванием трещин в помещениях 14,27 

первого этажа; 

- произвести зачистку до основания с выравниванием поверхности и последующей окраской 

стен в помещениях 13, 30 второго этажа; тамбура по лит. а12; 

- выполнить выравнивание поверхности стен с последующей отделкой в помещении 28 

первого этажа; 

- произвести укладку участка отсутствующего плиточного покрытия на выровненное 

основание в помещении 9 первого этажа; 

- выполнить антикоррозийную обработку арматурных стержней отдельных плит перекрытия с 

восстановлением защитного слоя бетона в тех. подполье; 

- произвести зачистку поверхности металлических сварных балок (ригелей в тех. подполье) 

от коррозии с последующим покрытием их защитным составом; 

- выполнить ремонт потолков с расшивкой и шпатлеванием трещин в помещениях 30,48 

первого этажа; 

- произвести демонтаж линолеумного покрытия, выравнивание основания и выполнить 

укладку нового покрытия с применением клеевого состава в помещениях 12,13,29, первого этажа; 

помещениях 1,2,6,11,26,27,31 второго этажа; 

- выполнить удаление участка отслоившегося плиточного покрытия, с последующей укладкой 

плитки на выровненное основание в помещении 5 второго этажа; 

- произвести очистку кровельного ковра и водоприемных воронок от культурного слоя; 
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- выполнить ремонт локальных участков кровли в осях 1-3/Е-Ж; 

- произвести ремонт кровли в осях 1-3/Е-Ж с созданием необходимого уклона кровли для 

отвода атмосферных осадков; 

- выполнить восстановление целостности кирпичной кладки крыльца по лит а4; 

- произвести отбивку поврежденного штукатурного слоя, оштукатурить боковую поверхность 

крылец по лит. а3, а10; 

- выполнить ремонт бетонных ступеней крыльца по лит. а9. 

В.4.2.5 Для продления срока службы строительных конструкций и поддержания их в 

работоспособном состоянии, после завершения ремонта здания рекомендуется: 

- своевременно выполнять профилактические и ремонтные работы в соответствии с 

положением о ППР, согласно ВСН 58-88(р); 

- вести контроль за инженерными системами и оборудованием, расположенным в здании. 

При появлении неисправностей своевременно их устранять. Не допускать эксплуатацию 

инженерных систем и оборудования здания без соблюдения обязательных для исполнения 

требований документа ВСН 58-88(р); 

- выполнить утепление стен здания согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

по теплотехническому расчету. 

В.4.2.6 В случае появления на несущих конструкциях здания повреждений (сквозных 

трещин, прогибов, разрушений, крена, искривления линии цоколя), свидетельствующих о 

снижении несущей способности конструкций, необходимо провести внеплановое обследование 

здания. 
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В.6 Карта дефектов и повреждений 

Ж

1 

Г 

В 

А 

Е 

3 4 7 8 10 

14-деформация 
(вздутие) линолеума 

9-отсутствие 
отделки стен 

7-вертикальная 
трещина на 
перегородке 

3,4-поверхностное 
разрушение кирпичной 
кладки стен 

13-трещина по шву 
плит перекрытия 

1,2-отслоение плитки 
на цоколе; трещины 
на отмостке, зазор 
между стеной и 
отмосткой 

3,5-поверхностное разрушение 
кирпичной кладки цоколя; 
разрушение кладки стен 

21-трещины на бетонных ступенях 
и площадке рыльца 

1,2-отслоение 
штукатурного слоя 

на цоколе; трещины 
на отмостке, зазор 
между стеной и 
отмосткой 

20-отслоение 
штукатурного 
слоя на 
крыльце 

13-трещины по шву 
плит перекрытия 

6-поверхностное 
разрушение кирпичной 
кладки стены спуска в 
подвал 

1,2-отслоение 
штукатурного слоя 
на цоколе; трещины 
на отмостке, зазор 
между стеной и 
отмосткой 

10-отслоение 
керамической плитки на 
стене  

14-деформация 
(вздутие) линолеума 

7-вертикальная трещина на 
перегородке 

3,19-поверхностное 
разрушение кирпичной 
кладки стен, цоколя 

2-отслоение 
штукатурного 
слоя на цоколе 

20-отслоение 
штукатурного 
слоя на крыльце 

8-

отслое
ние 

окрасо
чного 
покрыт
ия на 
стене 
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8-отслоение окрасочного 
покрытия на стене 

13-деформация 
(вздутие) линолеума 

15-отслоение 
керамической плитки на 
полу 

13-просадка пола, 
разрывы линолеума 

13-деформация 
(вздутие) линолеума 

8-отслоение окрасочного 
покрытия на стене 

4-поверхностное 
разрушение кирпичной 
кладки стен 
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В.7 Фотографии объекта. 

 

Фото 1. Фасад здания со стороны ул. Репина. 

 

Фото 2. Фасад здания со стороны ул. Карбышева. Шелушение фасада. Поверхностное 

разрушение кирпичной кладки стен. 
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Фото 3. Фасад здания со стороны ул. Кабельщиков. Зазор между отмосткой и стеной здания.. 

 

Фото 4. Фасад здания в осях Ж-А, 10. Деформация отмостки. Разрушение штукатурного слоя и 

плиточного покрытия цоколя. 
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Фото 5. Общий вид кровли. 

 

Фото 6. Общий вид тех. подполья. 
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Фото 7. Общий вид помещений здания (спортивный зал). 

 

Фото 8. Общий вид помещений здания. Деформация (вздутие линолеумного покрытия). 
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Фото 9. Санузлы для МГН. 

 

Фото 10. Отслоение плитки на полу в помещении 5 второго этажа. 
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Фото 11. Отсутствие участка плиточного покрытия на стене в помещении 9 первого этажа. 

 

Фото 12. Вертикальные трещины на перегородках шириной раскрытия до 0,5 мм. 
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Фото 13. Отсутствие отделки стен в помещении 28 первого этажа. 

 

Фото 14. Разрыв линолеумного покрытия в помещении 26 второго этажа.. 
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Фото 15. Трещины по шву плит перекрытия в помещении 48 первого этажа. 

 

Фото 16. Застой атмосферных осадков на кровле здания в осях 1-3/Е-Ж. 
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Фото 17. Наличие культурного слоя у отдельных водоприемных воронок. 

 

Фото 18. Вздутие наплавляемого слоя кровельного покрытия в осях 8-9/Б-В. 
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Фото 19. Сколы защитного слоя бетона, оголение и коррозия арматурных стержне на отдельных 

плитах перекрытия в тех. подполье. 

 

Фото 20. Коррозия (ржавление) металлических балок (ригелей) перекрытия в тех. подполье. 
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Фото 21. Поверхностное разрушение кирпичной кладки ограждения спуска в техническое подполье 

по лит. а1. 

 

Фото 22. Разрушение штукатурного слоя цоколя и поверхностное разрушение кирпичной кладки 

цоколя в осях В-Г, 3. 
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Фото 23. Поверхностное разрушение кирпичной кладки крыльца по лит. а4. 

 

Фото 24. Поверхностное разрушение кирпичной кладки стен здания в осях 4-5, Е; 6-7, Е в уровне 

первого-второго этажей. 
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Фото 25. Деформация (просадка) отмостки в осях Е-Ж, 7. 

 

Фото 26. Поверхностное разрушение кирпичной кладки цоколя здания в осях 9-10, Г. Разрушение 

кирпичной кладки наружной стены здания на глубину одного кирпича. 



74-2019-ТО                                                                                                                                                                                   50 

 

  ООО «ПСК-Групп» 

визуальное обследование технического состояния здания МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми 

по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 69 

 

 

Фото 27. Деформация (просадка) отмостки. Сколы на бетонных ступенях и площадке крыльца по 

лит. а9. 

 

Фото 28. Разрушение штукатурного слоя крылец по лит. а10. Зазор отмосткой и стеной здания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

(СООРУЖЕНИЯ) 
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